
 

Alle lokaler med X skal der overnattes i.  

Der er samlet mindre end 50 overnattende pr. 
brandsektion  

Der udgang til det fri fra lokalerne 219 – 212 og 
lokalerne 222 – 239 har udgang til flugtvejsgang 
der i modstående ender har udgang til det fri.  

Der opsættes 2 røgalarmer i lokale 214 – 212 
(markeret med rød firkant) idet der ikke er ABA i 
disse, øvrige lokaler har ABA 

Der opsættes skilt med maks. antal overnattende 
på hver dør  

 

Brandsektioner 

Røgalarm 


